
生物、化學實驗室外危害預防

沖淋洗眼裝置
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化學品清單及SDS應放在
明顯處，詳情請參考勞動部
職安署GHS化學品調和制度

設置緊急沖淋設備及防液堤
且依CNS14251 T2048-1998規範:
洗眼設備距牆壁或障礙物至少15公分，
沖淋設備至少40公分

張貼實驗室工作守則

張貼緊急事故
應變流程及聯絡人

需設置適當滅火器

避免感電

定期清潔避免生鏽

中國勞工安全衛生管理學會指導 繪製


